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BRUKSANVISNING

STYRLADA VVB/T

| Styrladan VVB/T viarmer vattnet under lagpristid.

Lyser ndr vattnet vdarms upp.

) VARMVATTEN LAGPFIISEL WBT @)

e VVB Drift

| @ Lagpris

4 timmar
Auto
Till

Lyser ndr ldgepris gdller,

Omkopplare.

Omkopplaren
Tre drifisligen finns:
« AUTO
Varmvattenuppvarmning sker endast da lagpris galler.

* TILL
Varmvattenberedaren ir stiindigt inkopplad. Still omkopplaren pa AUTO nir
vattnet ater endast skall virmas under lagpristid.

* 4 TIMMAR
Nar omkopplaren trycks upp mot 4 TIMMAR och atergar till AUTO startar
varmvattenberedaren. Efter fyra timmar virms vattnet ater endast under
lagpristid.
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